
浄水及び給水栓年間平均値

滝の宮送水場
金子公民館

清住送水場
多喜浜公民館

瑞応寺送水場
大生院公民館

高祖送水場
船木公民館

原水・給水栓 原水・給水栓 原水・給水栓 原水・給水栓

ア ン チ モ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

フ タ ル 酸 ジ （ 2- エ チ ル ヘ キ シ ル ） (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) - - - -

塩 素 酸 (mg/L) - - - -

二 酸 化 塩 素 (mg/L) - - - -

ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

農 薬 類 1以下 1以下 1以下 1以下

残 留 塩 素 (mg/L) 0.30 0.26 0.31 0.32

カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) 61 68 50 28

マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.004 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 素 (mg/L) 25.2 23.6 11.6 3.5

1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

メチル -t-ブチルエーテル （Ｍ ＴＢ Ｅ ） (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

有機物質（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L) 0.6 0.6 0.6 0.4

臭 気 強 度 （ Ｔ Ｏ Ｎ ） 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 126 122 100 52

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ｐ Ｈ 値 6.37 6.46 6.68 6.91

腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ） -2.5 -2.4 -2.4 -2.5

再 水 地 点

種 別

水質試験結果（水質管理目標設定項目）


